
Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 3,194 MW w EC Pniówek

Zdarzenie Planowe wyłączenie do przeglądu E-1

Typ zdarzenia Planowe

Moc zainstalowana [MW] 14,304

Wielkość ubytku [MW] 3,194

Początek zdarzenia 2016-06-24 22:15

Koniec zdarzenia 2016-06-25 - 11:45


